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说明： 1.本站为新建站，图中尺寸均以m为单位，占地面积为1703.25平方米。本项目坐标系参照大地2000坐标系。 2.本图按照下列国家现行规范布置：  （1）《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021；  （2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；  （3）《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020； 3.本图根据建设方提供的地形资料进行设计。 4.设计规模： 本站设40m 汽油罐2台、40m 柴油罐1台，总罐容为120m ，柴油罐容积折半计入油罐总容积为3汽油罐2台、40m 柴油罐1台，总罐容为120m ，柴油罐容积折半计入油罐总容积为3柴油罐1台，总罐容为120m ，柴油罐容积折半计入油罐总容积为3，柴油罐容积折半计入油罐总容积为100m ；设1台双枪单油品、1台四枪双油品潜油泵式加油机（卡机联接型，汽油加油枪为油气回收型）；设3；设1台双枪单油品、1台四枪双油品潜油泵式加油机（卡机联接型，汽油加油枪为油气回收型）；设潜油泵式加油机（卡机联接型，汽油加油枪为油气回收型）；设卸油油气回收系统及加油油气回收（分散式）系统，预留三次油气回收系统。 加气部分：设箱式LNG橇装设备1套（含60m /LNG卧式储罐1台，LNG潜液泵1套，EAG加热器1台，卸卸车/设箱式LNG橇装设备1套（含60m /LNG卧式储罐1台，LNG潜液泵1套，EAG加热器1台，卸卸车/3/LNG卧式储罐1台，LNG潜液泵1套，EAG加热器1台，卸卸车/储罐增压器1台，放空管1根，LNG单枪加气机1台。） ） 按规范，本站为一级加油与LNG加气合建站。 5.本站给排水接服务区管网，雨水散排，供暖接电锅炉，电接自建杆变。 6.站区部分面积可种植草坪等进行绿化，但不得种植油性植物。 7.本站若与现场不符，请与设计部门协商解决。 8.站内场地面为混凝土地面，混凝土地面的具体做法遵照现行标准《石油化工厂区竖向工程施工及验收规范》SH/T3529-2018的各项规定进行施工。 9.站外距汽油罐21m，距汽油加油机、汽油通气管管口12.5m，距柴油罐12.5m，柴油通气管、柴油加油机10m；距LNG储罐站外距汽油罐21m，距汽油加油机、汽油通气管管口12.5m，距柴油罐12.5m，柴油通气管、柴油加油机10m；距LNG储罐35m;距离LNG加气机、放散管口、LNG卸车口25m，不允许有明火或散发火花的地点。 10.本图须规划、交通、应急、消防等政府相关部门审批通过后方可放线施工。 本图须规划、交通、应急、消防等政府相关部门审批通过后方可放线施工。 11.穿越站区的架空电力线需迁移，穿越站区的地下管道需改道。
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